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Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA SECTEUR SOLOGNE
MONSIEUR - ARS DU CENTRE - DD DU CHER

MADAME L - BIGNY SUR NER

J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé, dans le cadre du

controle sanitaire, sur 'unité de gestion de :

AD.COMMUNALE D'AUBIGNY SUR NERE

Prélévement 00087472 Commune "[AUBIGNY-SUR-NERE_
_ynité de gestion 0002 AD.COMMUNALE E_)ﬂJBIGNY_S_UR NERE o Prélevé le : jeudi£5 février 2021 a 08h28
Installation TTP_ 000138 LES NAUDINS par : CARSO-MME BRASSET
Eomd_e_ surveillance | P 0000000140 RES DES NAUDINS Type visite : AU
Localisation exacte | ROBINET AVAL DU RESERVOIR -

Mesures de terrain

l | Résultats Limites de gqualité Références de qualité

| i inférieure  supérieure  inférieura  supérieure |
|Analyses laboratoire I
Analvse effactuée nar : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : AMIDE

Code SISE de l'analyse : 00089735

Référence laboratoire : LSE2102-34403

Acétochlore <0,005 Hg/L 0,10
Alachlore <0,005 pgiL 0,10
Boscalid <0,005 pg/L 0,10
Cymoxanil <0,005 ug/L 0,10
Diméthénamide <0,005 ug/L 0,10
Isoxaben <0,005 ug/lL 0,10
Mefenacet <0,005 ug/L 0,10
Métazachlore <0,005 pg/L 0,10
Métolachlore <0,005 pg/L. 0,10
Napropamide <0,005 Hg/iL 0,10
Oryzalin <0,020 ug/L 0,10
Propyzamide <0,005 HgiL 0,10
S-Métolachlore <0,10 ug/L 0,10
Tébutam <0,005 Hg/L 0,10
|METABOLITES PERTINENTS
ESA metlolachlore 0,468 wa/L 0,10
OXA alachlore <0,030 Hg/L 0,10
|METABOLITES NON PERTINENTS

ESA acetochlore 0,068 ug/L

ESA alachlore 0,338 ug/L

ESA metazachlore 0,562 Hg/lL

OXA acetochlore <0,020 pg/L

OXA metazachlore <0,030 pg/L

OXA metolachlore - <0,030 Mg/l |

-

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00087472)

Eau d'alimentation dépassant la limite de qualité pour les parameétres phytosanitaires ESA
métazachlore, ESA métolachlore, ESA alachlore. A noter la présence de produit
phytosanitaire, ESA acétochlore a une t eneur inférieure a la limite de qualité de 0,1 pg/l poul
les eaux de d istribution.

Signé a BOURGES le 4 mars
2021

P/ le Préfet,
La référente eaux potable et de
loisirs

Christelle RAILLARD
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